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	Parameter
	Clearance time (s)
	Trip setting

	Over voltage (stage 2)
	60
	230 V +6% = 243,8 V

	Over voltage (stage 1)
	0,2
	230 V +15% = 264,5 V

	Under voltage (stage 2)
	60
	230 V -10% = 207 V

	Under voltage (stage 1)
	0,2
	230 V -15% = 195,5 V

	Over frequency
	0,5
	51 Hz

	Under frequency
	0,5
	47 Hz

	Loss of Mains
	0,15
	



